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「橋本市民病院無停電電源装置更新整備」の質問事項について下記のとおり回答します。 

 

 質問事項 質問内容 回答 

１ 停電作業費について 低圧配電盤へブレーカー

を設置する際と既存

UPS 入力電源用のケー

ブル撤去の際、停電作業

を伴いますが、停復電作

業費を含んでよろしいで

しょうか？ 

工事費に含んでくださ

い。 

２ 既存 UPS 入力電源用ケ

ーブル撤去範囲 

撤去する範囲は低圧配電

盤ブレーカー2 次側以降

と考えてよろしいでしょ

うか？ 

お見込みの通り。 

ブレーカーは残置とし、

現地の銘盤及び図面は予

備として修正してくださ

い。 

３ 停電作業について 低圧配電盤へブレーカー

を設置する際の停電作業

を病院施設側の保守点検

に伴う停電作業と同日に

実施させていただく事は

可能でしょうか？ 

今年度の保守点検に伴う

停電作業は、一般系のみ

を予定しており、非常系

の停電の予定はありませ

ん。また、時期について

も未定となっておりま

す。停電作業は、当院担

当者と協議し、病院運営

に支障が生じないよう計

画してください。 

４ 停電作業に伴う仮設電源

について 

停電作業に伴う病院施設

側としての仮設電源は不

要と考えてよろしいでし

ょうか？ 

従来の保守点検による停

電作業では、一般系と非

常系のどちらかを停電す

る際は、給電されている

コンセントへの接続替え

を保守点検業者が行って



いる。今回の工事で必要

となる停電作業について

は、病院運営に支障が無

いように施工計画を立て

行ってください。 

 


